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Incidentenregistratie
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Waar gaat het over?

Is mijn leiding op?
Kapitaalvernietiging vs. serviceniveau

Wat zijn maatgevende
faalmechanismen?

Wat zijn risico’s?

I STICHTING

RIO
NED

I STAD WATER MENS

Kloppen inspecties i.c.m.
theoretische maatstaven?
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Waar gaat het over? Zetting

(progressief)

Is mijn leiding op?
Kapitaalvernietiging vs. serviceniveau

Wat zijn maatgevende
faalmechanismen?

Graafschade derden

(random)

Wat zijn risico’s?

I STICHTING

RIO
NED

I STAD WATER MENS

Kloppen inspecties i.c.m.
theoretische maatstaven?




Informatiebehoefte

- Incidentaantallen

- Gevolgen serviceniveau/omgeving
- Veelvoorkomende oorzaken
- Faalgevoelige objecten _

Nabij gelegen constructie bezwijkt
Aantasting van buitenuit: metaalcorrosie
Degradatie verbindingsmateriaal
Anders

. Aantasting van binnenuit: H2S

. Aanlegfout
- Ongelijke zetting
. Bouw- en grondwerkzaamheden
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Dagelijkse praktijk

Werkorder Beschrijving

456402 lekkage persleiding

456036 RG XXXX pompen gemaal haalt maximaal capaciteit debiet niet
443776 persleiding lek gemaal xxx

434627 Persleidingbreuk

434584 persleiding breuk riool gemaal xxx
429421 Lekkage persleiding xxx

422419 Reparatie persleiding xxx

421663 lekkage persleiding xxx

421170 persleidingbreuk boeisestraat
417467 rioolwater loopt bij particulier in huis.
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STUIP

Meerwaarde

- Samen ontwikkeld en getoetst bij vier

organisaties
-Eenduidig uniform:

-Uitwisselbaar met de buren
-Aantrekkelijk voor applicatiebouwers
-Sluit aan bij andere standaarden
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derzoek & advies

STandaard Uitwisselingsformaat Incidenten
voor Persleidingen
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STUIP

Oorzaak Omschrijving De onderliggende oorzaak van een incident
IS h et SOftwa rE? Toegestane = Aantasting van binnenuit: uitloging
waarden = Aantasting van binnenuit: H,S
Type incident = = Aantasting van binnenuit: metaalcorrosie
Constructief = Aantasting van binnenuit: verweking PVC
integriteit = Erosie
N e e onvoldoende = Degradatie verbindingsmateriaal
) = Aantasting van buitenuit: uitloging

= Aantasting van buitenuit: metaalcorrosie

= Waterslagvoorziening functioneert niet

= Pomptrillingen

= Bouw- en grondwerkzaamheden

= Nabij gelegen constructie bezwijkt
= Verkeershelasting

= Boomworteldruk

= Ongelijke zetting

= Bedieningsfout / bedrijfsvoering

= Ontwerpfout

= Aanlegfout

= Anders

I 5E PERSLEIDINGEN-EVENT | 22 SEPTEMBER 2022 | ARISTO MEETING CENTRE EINDHOVEN

STAD

19,
ED

WATER |  MENS




STUIP

Is het software?

Nee...

Oorzaak

walnl IIILIUCIILUU]CLL - LuJl> N
"Werbinding', 'Hulpstuk' of
'Appendage’

Waargenomen defect

Omschrijving

Toeaestane

De onderliggende oorzaak
van een incident

Oorzaak

Ondernomen
incident gecc

Actie
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Aantasting van binnenuit: uitloging

Aantasting van binnenuit: H.5
Aantasting van binnenuit: metaalcorro:
Aantasting van binnenuit: verweking P\
Erosie

Degradatie verbindingsmateriaal
Aantasting van buitenuit: uitloging

De onderliggende oorzaak van een incident

= Aantastina van binnenuit: uitloging

nuit: H,S
nuit: metaalcorrosie
nuit: verweking PVC

gsmateriaal

wit: uitloging

wit: metaalcorrosie
] functioneert niet

zaamheden
Ictie bezwijkt

ijffsvoering
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https://data.gwsw.nl/1.5.1/Persleidingen A

Presentatievorm

Deze GWSW module wordt in drie vormen getoond (zie ook de menu-items bovenin deze pagina):

Soorten - Toont de soortenboom, opgebouwd uit concepten die een soort (klasse) zijn.
G WSW | I I O l I e Samenstelling - Toont de samenstelling van de concepten (de deel - geheel relaties).

Collecties - Toont de deelverzamelingen van soorten en "individuals" daarvan.

P e rs | e i d i n gi n Ci d e nt e n De Gwsw-mogulf liersleidinggn is ook in fompacte (s{preadshenet)lvorm t‘e q?wnloajfien:
in de maak

Proces persleiding incident

Aot Aot At e
O Signaleren Diagnose stellen (incl. verificatie) Verhelpen Evalueren
e “idasse Incidentactie
Procesmeting
Waameming]
Inspectie

formatiecbject] Informatiecbjec] Informatiecbject
Signalering Diagnose Evaluatio
Locatie XYZ - Wasse Incident Hydraulisch Veroorzaker -Klasse Levensvorm
Incidontnummer int - Kasse incident Constructio Aantal doden int
Incidentdatum Oorzaak incident Enumeratie Toelichting aantal doden char
Aantal gewonden -int

Toelichting aantal gewonden “char

Fysiek Object o gon k. 4
Incidentobject oskichting meidngen char
“iasse Buisdes inbosdslschade schar

igschade -char
st

Waargenomen defect -char
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Status

- Systematiek getest bij 4 organisaties
- Rapport beschikbaar
- GWSW module in de maak
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Incidentobject
Reparatie

Verbinding

bij 4 orgat

Beheerder_1 -

Beheerder_2 -

Beheerder_3 -

Beheerder_4 -

Gemiddeld -
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Genormaliseerde incidentaantallen [# per km per jaar]
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